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Стадія Аркуш Аркушів

Рівне-2009

РП

Теплова схема . Експлікація обладнання

3
 Гоч Котельня

Поз. Позначення Найменування Кіл. Примітка

К-1 УЕАС-630 Котел водогрійний піролізний 630 кВт 1

К-2 Maxivarem Розширювальний бак 1 200 л

К-3 СВТУ 10М 5М2 Тепловодолічильник 1

Реконструкція з технічним переоснащенням котельні Демидівської ЦРЛ з заміною

морально застарілих котлів на сучасні встановленою тепловою потужністю 630 кВт на

твердому паливі (відходи переробки деревини )


